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REPUBLIQUE FRANCAISE
Délégation Territoriale de MOSELLE T -
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales _Des“nata're(s) : B
Courriel:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr CASAS

Téléphone : 03 87 37 56 52/53 MAIRIE DE PORCELETTE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrdle de I'eau distribuée

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE

Commune de : PORCELETTE

Prélévement et mesures de terrain du 10/11/2022 4 10h58 pour 'ARS, par le laboratoire :

CENTRE D'ANALYSES ET RECHERCHES HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT, ILLKIRCH 6901

Nom et type d'installation : PORCELETTE (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT COMMUNAL PORCELETTE - salle sainte barbe cuisine
Code point de surveillance : 0000000914 Code installation : 000672

Type d'analyse : D1D2_
Code Sise analyse : 00159741 Référence laboratoire :

CAN2211-2244 Numéro de prélévement : 05700159736

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés
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Pour la Directrice Générale de I'ARS Grand Est
Pour la Déléguée Territoriale de Moselle
L'Ingénieur d’'Etudes Sanitaires
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Julien BACARI

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de 'eau mise en distribution doivent étre affichées dans les 2 jours aprés réception {art.D.1321-104 du CSP)

Détegation Territoriale de Moselle - 4 rue des Messageries - METZ Cedex 01
Siége régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars .grand-est.sante.fr



Limites de qualité Références de qualité

Analyse laboratoire Résutats | Unitt  Mini  Maxi | Mini Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux _ )

Nickel 7 uafL 20,0

Cuivre . 0,590 . mg/_L | 2,0 I 1,0
.Plomb . <2 " pg/L | 10,0 . .

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

(PLV-05700158736 - page : 2)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent étre affichées dans les 2 jours aprés réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation Territoriale de Moselle - 4 rue des Messageries - METZ Cedex 01
Siége régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.fr
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REPUBLIQUE PRANCAISE

Délégation Territoriale de MOSELLE —

Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales DeSﬁnataire(S) :

Courriel:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr CASAS

Téléphone : 03 87 37 56 52/53 MAIRIE DE PORCELETTE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrdle de I'eau distribuée

CA SAINT-AVOLD SYNERGIE

Commune de : PORCELETTE

Prélévement et mesures de terrain du 10/11/2022 a 10h51 pour I'ARS, par le laboratoire :
CENTRE D'ANALYSES ET RECHERCHES HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT, ILLKIRCH 6901

Nom et type d'installation : PORCELETTE (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT COMMUNAL PORCELETTE - gymnase robinet Bar
Code point de surveillance : 0000000914 Code installation : 000672 Type d'analyse : D1D2_
Code Sise analyse : 00159740 Référence laboratoire : CAN2211-2243 Numéro de prélévement : 05700159735

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramétres mesurés.

Krét 07 97 188V amtnagz02t)

Pour la Directrice Générale de 'ARS Grand Est
Pour la Déléguée Territoriale de Moselle
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

.

Julien BACARI

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent &tre affichées dans les 2 jours aprés réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation Territoriale de Moselle - 4 rue des Messageries - METZ Cedex 01
Siége régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars. grand-est.sante.fr



Limites de qualité Références de qualité

Analyse laboratoire Résultats  Unité | Mini  Maxi  Mini Maxi
Oligo-éléments et micropoljuants minéraux B )

Nickel <5 pg/L 20,0

.Cuivre . 0,720 . r_ng/L | 2,0 . I 1,0
.Plomb <2 ug/L I - 10,0 . .

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

(PLV-05700159735 - page : 2)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent étre affichées dans les 2 jours aprés réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délegation Territoriale de Moselle - 4 rue des Messageries - METZ Cedex 01
Siege régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.fr



